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Projekt

46 - 045 Kotorz Maty,
U faoMaas | WIKIJRP/AB/19/08/2010

tel./fax: 77 440-44-44

Wykonawcy

Dotyczy: postepowania przeta Jowego na Jnwentaryzacie i
monitoring istniejacej i nowowvtworipnei sieci wod — kan.”

Nr referencyjny sprawy: 4/PIJRP/2010.

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.08.2010

Pytnr1 V
Czy w zakresie prac wykonawcy jest opracowanie petnej
dokumentacji technicznej projektéw wykonawczych, projektéw .
przytaczy wraz z posadowieniemszafek, oraz uzyskanie wszelkich
uzgodnien i zezwolen wymaganych prawem budowlanym.

Odp.
— Wykonawca opracuje petng dokumentacje wykonawcza i
powykonawczg zgodnie z przepisami.
Pytnr2
Prosimy o wyszczegolnienie czujnikow i przyrzgdéw pomiarowych
dostarcznych przez wykonawce
NIP: 991-042-23-52 Odp.
R,fggf’gbéggg%ﬁz - Wykongwca d.os‘.[arczy wszystkie niezbedne elementy do
Kapitat zaktadowy: 130 tys. PLN dziatania monitoringu.
Pyt nr3
_mail- Jaki jest zakres dostaw i wykonania instalacji elektrycznych na
wik@turawa.pl poszczegdblnych obiektach
J:rp@w_ik.turawa.pl Odp.
sekretariat@wik.turawa.pl - Instalacje elektryczne zwigzane z zakresem przetargu

www.wik.turawa.pl

“Poprawa gospodarki $ciekowej na terenie aglomeracji Turawa - Trias Opolski”
Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejskg ze srodkow Funduszu
Spaéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.



Pytnr4

Odp.

STO02- monitoring stacji uzdatniania wody

a) Jak dlugo ma byé podtrzymywane zasilanie modutu
telemetrycznego po zaniku zasilania podstawowego?

b) Czy oprogramowanie istniejgcych sterownikéw PLC jest
przygotowane do wspotpracy z systemem monitoringu? Jezeli
nie,fo czy Wykonawca ma rozbudowaé oprogramowanie
sterownikéw PLC?

c) Czy stacja uzdatniania wody SUW Marszatki i TURAWIK
jest obstugiwane przez sterownik PLC? '

d) W punkcie2.2.4 podano funkcje realizowane przez
oprogramowanie sterujgce praca przepompowni sciekow. W jakiej
czes$ci dotyczy to stacji uzdatniania wody?

a) Podtrzymywanie zasilania modutu telemetrycznego 6 rg

b) Oprogramowanie istniejgcych sterownikéw PLC jest
przystosowane do wspétpracy z systemem monitoringu

c)Stacja uzdatniania wody SUW Marszalki jest obstugiwana prze
sterownik PLC natomiast ujecie wody TURAWIK nie jest
obstugiwana prze sterownik PLC

d) Funkcje realizowane przez oprogramowanie zgodnie z pkt.
5.2.1 ST-02.

Pytnr5

ST03-monitoring istniejacych pompowni $ciekéw

a) prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej sterownic, ktére
beda podlegac wymianie

b) Czy sondy hydrostatyczne ma dostarczy¢ wykonawca?

a) Specyfikacja sterownic jest dostepna w siedzibie
Zamawiajacego.
b) Wykonawca dostarcza sondy hydrostatyczne

Pyt nr 6

STO04-monitoring projektowanych pompowni $ciekow

a) Przedmiar robét podaje, ze przepompownie realizowane sg w
ramach wcze$niejszych kontraktéw. Czy to oznacza, ze sg one
wyposazone w moduly telemetryczne i Wykonawca musi
zrealizowadé jedynie monitoring w dyspozytorni?

Przepompownie realizowane w ramach wczes$niejszych
kontraktéow nie sa wyposazone w moduty telemetryczne i
Wykonawca musi zrealizowaé cato§¢ monitoringu.

Pytnr7

STO06-montaz przeptywomierzy na sieci kanalizacyjnej oraz STO07
montaz wodomierzy na sieci wodociggowe]

a) Co oznacza stwierdzenie dla obiektéw kontrolno-pomiarowych
nie przewidziano statego zasilania z sieci energetycznej ? Czy to



oznacza ze nalezy dopropwadzi¢ zasilanie? Czy zasila¢ z innych
zrodet, np. Latarni oSwietleniowych, baterii stonecznych?

b) Czy czujniki ci$nienia,poziomu,czujniki otwarcia witazu
dostarcza wykonawca?

a) Montaz przeptywomierzy na sieci kanalizacyjnej zasilame z
istniejgcej sieci energetycznej 230V. Montaz wodomierzy na sieci
wodociggowej zasilenie bateryjne.

b) Wykonawca dostarcza czujniki ci$nienia,poziomu,czujniki
otwarcia wtazu .

Pytnr8

Odp.

Czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa laptopa? Jezeli tak, to
prosimy o podanie wmagan.

Nalezy dostarczy¢ komputer przenosny typu Laptop 17"
umozliwiajacy poprawne funkcjonowanie dostarczonych
programéw w ramach ninijszego Kontraktu.
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